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FWNEOBD 
SENSORE PIR VIA RADIO 

BIDIREZIONALE 

 
 
 
 

 
ELECTRONIC ENGINEERING LTD. 

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 
 

 

 INTRODUZIONE 
FWNEOBD è un moderno rilevatore di movimento 
ad infrarossi passivi via radio con comunicazione 
bidirezionale.  

FWNEOBD può essere abbinato alle centrali 
CROW serie Runner (che includono il modulo 
radio opzionale FWRCVBD) o alle centrali di 
ultima generazione serie Serenity.  

L’esclusivo protocollo radio garantisce in ogni 
condizione la massima sicurezza di comunicazione, 
ogni segnale trasmesso viene confermato dalla 
centrale. La bidirezionalità permette anche al 
rilevatore di eseguire controlli e diagnostica 
mediante l'utilizzo delle tastiere di sistema, di 
minimizzare i consumi e di occupare il meno 
possibile il canale radio. FWNEOBD implementa 
una funzione di energy-saving (APS) per il 
risparmio della batteria che, se attivata, impedisce 
al sensore di trasmettere di continuo situazioni di 
allarme ad ogni passaggio di persone. 

 CARATTERISTICHE 
- Protocollo di comunicazione asincrono di 

nuova generazione 

- Modulazione GFSK, frequenza 868,35MHz 

- Sofisticato sistema di cifratura della 
comunicazione 

- Memoria degli eventi trasmessi e non 
confermati 

- Codice di identificazione univoco a 24 bit 

- Portata radio fino a 500m in open space 

- Tecnologia a basso consumo 

- Batteria al litio da 3V a lunga durata inclusa 

- Modalità test per la copertura del PIR e 
segnale RF 

- Indicazioni visive tramite led bicolore 

- Lente volumetrica con copertura 12m/90° 

- Altezza di installazione da 1,8m a 2,4m 

- Tamper antiapertura e antirimozione 

- Immunità agli animali fino a 25kg di peso 
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SEGNALI TRASMESSI 

FWNEOBD trasmette i seguenti segnali: 
 
SUPERVISIONE – trasmissione periodica ogni 2 
minuti ad indicare la presenza del sensore  
 
ALLARME – trasmissione di allarme dovuta alla 
rilevazione PIR 
 
BATTERIA BASSA – Ogni trasmissione radio 
comprende l'indicazione dello stato di carica della 
batteria. Se la tensione scende sotto la soglia di 
2.4V, viene trasmesso il segnale di batteria scarica  
 
SABOTAGGIO – Trasmissione di manomissione 
attivata in caso di apertura del coperchio o in caso 
di rimozione dalla superficie di fissaggio 

 

 APPRENDIMENTO DEL CODICE RADIO 
Fare riferimento alle istruzioni della centrale e 
seguire la procedura di apprendimento dei codici ID 
dei sensori. Inserire la batteria rispettando la 
polarità indicata e attendere fino allo spegnimento 
del led. Assicurarsi che la centrale sia in modalità di 
apprendimento, quindi generare una trasmissione 
premendo e rilasciando il tamper del rilevatore.  
Controllare le indicazioni del led bicolore: 
Lampeggio alternato verde/rosso: la registrazione è 
andata a buon fine. 
Verde lampeggiante: nessuna risposta dalla 
centrale / il dispositivo non è stato registrato. 
Ripetere la procedura di apprendimento. 
Rosso lampeggiante: batteria scarica, il dispositivo 
potrebbe non funzionare correttamente. Sostituire 
la batteria. 
NOTA: si raccomanda di acquisire il sensore prima 
di effettuare l’installazione a parete. 

 

 INTENSITA’ SEGNALE RF (RSSI) 
Le centrali serie Runner e Serenity forniscono 
indicazioni sulla qualità del segnale RF ricevuto da 
ogni dispositivo per aiutare l'installatore a definire la 
posizione migliore per il rivelatore dal punto di vista 
della comunicazione radio. Il valore misurato varia 
tra 1 e 100, dove 100 indica il miglior segnale RF 
ricevuto. Se l'indicazione di RSSI è meno di 30, 
allora è un segno che il collegamento RF è debole, 
scegliere un’altra posizione di montaggio. Fare 
riferimento alle istruzioni fornite a corredo della 
centrale. 

NOTE:  
- Per visualizzare l’indicatore RSSI bisogna 

inviare un segnale di sabotaggio (o allarme) dal 
sensore sottoposto a verifica 

- La funzione RSSI è stata introdotta nelle 
centrali Runner a partire dalla versione firmware 
V9.08.  
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POSIZIONE DI MONTAGGIO 
Scegliere la posizione più adatta per rilevare la 
presenza di un intruso (fare riferimento al 
diagramma di copertura). Si tenga conto che il 
rilevatore è più sensibile al movimento trasversale 
nel suo campo di azione piuttosto che al 
movimento in senso radiale (in allontanamento o in 
avvicinamento). 
Evitare le seguenti posizioni: 

- Esposizione diretta alla luce solare 
- Sorgenti di calore all'interno dell'area 
- Forti correnti d'aria vicino al sensore 
- Installazioni su superfici instabili, soggette a 

vibrazioni 
- Installazioni in prossimità di strutture 

metalliche  
- Ambienti le cui caratteristiche costruttive 

potrebbero ridurre la portata radio 
NOTA: si raccomanda di installare il sensore ad 
un’altezza compresa tra 1.8m e 2.4m. 

 

 INSTALLAZIONE 
Il rilevatore può essere montato a parete o ad 
angolo. Se è richiesto un particolare montaggio a 
muro o a soffitto, usare lo snodo opzionale 
QUIPBRK (questo snodo consente di regolare 
l’orientamento orizzontale del rilevatore). 
1. Aprire il coperchio frontale 

 
2. Rimuovere la scheda elettronica svitando la vite 

di fissaggio posizionata sulla scheda stessa 
(Fig.2-A) 

 

 

 
3. Aprire i fori necessari per montaggio in piano 

(Fig.2-B) o per montaggio ad angolo (Fig.2-C) 
4. Fissare la base del rilevatore a parete. Per 

l'istallazione dello snodo opzionale aprire il foro 
Fig.2-D per la vite dello snodo e montare 
l'adattatore a parete o a soffitto 

5. Riposizionare la scheda elettronica serrando la 
vite di fissaggio e inserire la batteria.  

6. Chiudere il coperchio frontale.  

PROTEZIONE ANTIRIMOZIONE 
FWNEOBD è dotato di tamper antirimozione. Se il 
sensore viene rimosso dalla superficie di appoggio, 
verrà trasmesso un segnale di manomissione. La 
base del sensore deve essere assicurata con una 
vite aggiuntiva alla superficie di appoggio. Usare il 
foro Fig.2-E nel caso di montaggio in piano oppure 
il foro Fig.2-F nel caso di montaggio ad angolo. 
Utilizzando lo snodo QUIPBRK si perde la funzione 
antirimozione. 
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Fig. 2 - BASE DI MONTAGGIO 

 

 Fig. 3 - SCHEDA ELETTRONICA 

 

 IMPOSTAZIONI E REGOLAZIONI 

REGOLAZIONE PORTATA 
Usare il potenziometro “PIR” per regolare la portata 
del rilevatore tra il 30% e il 100%. Ruotare il 
potenziometro in senso orario per aumentare la 
portata e in senso antiorario per ridurla. 
 
SWITCH 1 (LED)  
Permette di abilitare o disabilitare l'accensione del 
led in trasmissione. 

Posizione ON: led abilitato 

Posizione OFF: led disabilitato 
 
SWITCH 2 (PULSE)  
Usato per selezionare il numero di impulsi 
necessari a determinare la condizione di allarme. 

Posizione ON: 2 impulsi 

Posizione OFF: 1 impulso 

 

     

Fig.1 
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SWITCH 3 (APS)  
Permette di abilitare o disabilitare la funzione 
Automatic Power Saver per il risparmio della 
batteria. 

Posizione ON: funzione APS attiva 
In modalità di funzionamento normale, dopo ogni 
trasmissione di allarme il rilevatore si inibisce per 2 
minuti. Il sensore sarà in grado di trasmettere un 
nuovo segnale di allarme (a seguito di una nuova 
rilevazione PIR) se e solo se durante questo tempo 
non rileva movimenti nell’area di copertura.  

Posizione OFF: funzione APS disattiva 
Trasmissione immediata ad ogni rilevazione 
 
SWITCH 4 (PET)  
Usato per selezionare il livello di immunità agli 
animali domestici. 

Posizione ON: fino a 25kg 

Posizione OFF: fino a 15kg 

 

 NOTA: la centrale Serenity permette di effettuare la 
programmazione a distanza dei parametri che 
determinano il funzionamento del dispositivo. Fare 
riferimento alle istruzioni fornite a corredo della 
centrale. 

TEST SENSORE 
Sul lato destro della scheda è presente un’ampolla 
reed. Se si avvicina un magnete (non fornito) il 
sensore entra in modalità test per 2 minuti. 

 

Durante periodo di test il rilevatore trasmette un 
segnale di allarme ad ogni rilevazione PIR.  
 
 
 

 Eseguire le prove di copertura sull’intero campo 
visivo del rilevatore osservando le indicazioni a led 
e verificare che la centrale riceva correttamente tutti 
i segnali. Questo test permette di controllare anche 
la qualità del segnale RF. 
Il led bicolore fornisce le seguenti indicazioni visive: 

Lampeggio alternato verde/rosso - inizio del test. 

Verde lampeggiante ad intervalli regolari - test in 
corso. 

Acceso rosso - rilevazione PIR / trasmissione 
allarme. 

Lampeggio simultaneo verde/rosso - fine del test. 

La modalità di test del rilevatore può anche essere 
attivata a distanza dalla centrale accedendo alla 
modalità walk test. In questo caso il test può durare 
un massimo di 15 minuti. Fare riferimento alle 
istruzioni fornite a corredo della centrale. 
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SOSTITUZIONE BATTERIA 
Il dispositivo è alimentato da una batteria al litio  
3V formato 2/3A.  
Per sostituire la batteria procedere come segue: 

1. Aprire il coperchio frontale  

2. Estrarre la batteria scarica 

3. Inserire la nuova batteria rispettando la polarità 
indicata:  

 

4. Attendere fino allo spegnimento del led 

 

  
5. Premere l’interruttore tamper per 2 secondi e 

quindi rilasciarlo e verificare le segnalazioni a 
led che ne conseguono. 

Lampeggio alternato verde/rosso - sensore già 
memorizzato in centrale, chiudere il coperchio. 
Verde lampeggiante: nessuna risposta dalla 
centrale / il dispositivo non è stato registrato. 
Ripetere la procedura di apprendimento. 
Rosso lampeggiante: condizioni batteria non 
ottimali, il dispositivo potrebbe non funzionare 
correttamente. Cambiare nuovamente la batteria. 

 

 DIAGRAMMA DI COPERTURA 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Tipo modulazione GFSK 

Frequenza 868.35MHz 

Identificazione Codice ID univoco - 24 bit 

Eventi di trasmissione 
Allarme, sabotaggio, 
supervisione, batteria bassa 

Metodo di rilevamento PIR  

Copertura 12m / 90° 

Portata radio Fino a 500m in open space 

Batteria Al litio da 3V tipo CR123A 

Durata batteria 
>4 anni con funzione APS 
attiva 

Assorbimento 
Standby:   ~10µA  
Ricezione:   ~22mA 
Trasmissione:  ~32mA 

Potenza trasmissione ~10dBm  

Temperatura di 
funzionamento 

-10ºC ~ +55ºC 

Dimensioni 116mm x 59mm x 37mm 

Peso (con batteria) 95g 

Accessori opzionali 
QUIPBRK: snodo orientabile 
QUIPKITLENS: lente a tenda 

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso 
 

 CONFORMITA’ DEL PRODOTTO 
FWNEOBD è  conforme alle seguenti norme: 

Bassa tensione: EN 60950-1:06 +A11:09 +A12:11 

Emissioni: EN 61000-6-3:07 

Immunità: EN 50130-4:95+A1:98+A2:03 

Compatibilità elettromagnetica: 
EN 301 489-1 V1.8.1:08 
EN 301 489-3 V1.4.1:02 

Spettro a radio frequenza: 
EN 300 220-2 V2.3.1:10 

E quindi rispondente ai requisiti essenziali delle 
direttive 2004/108/CE, 1999/5/CE e 2006/95/CE. 

NORME TECNICHE DI PRODOTTO 
- EN 50131-1:06 +A1:09 
- EN 50131-2-2:08 
- EN 50131-5-3:05 +A1:08  
- EN 50130-5:98 
- Grado di sicurezza 2, classe ambientale II 

 

 

 GARANZIA 
Questa garanzia ha validità di 2 anni a partire dalla 
data di acquisto assicurata solo dietro 
presentazione della fattura o scontrino rilasciati al 
cliente dal fornitore. L’assistenza non è prevista per 
i guasti causati da: 

- Uso improprio del prodotto, immagazzinamento 
inadeguato, cadute o urti, usura, sporcizia, 
acqua, sabbia, manomissione da personale non 
autorizzato del prodotto rispetto a quanto 
previsto nei manuali d’uso inclusi. 

- Riparazioni, modifiche o pulizia effettuate da 
centri assistenza non autorizzati da 
DEATRONIC 

- Danni o incidenti le cui causa non può essere 
attribuita alla DEATRONIC, comprendenti e non 
limitati a fulmini, eventi naturali, alimentazione e 
ventilazione inadeguata. 
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NORME GENERALI DI SICUREZZA 

Sicurezza delle persone 
Leggere e seguire le istruzioni: tutte le istruzioni per la sicurezza e per l’operatività devono essere lette e 
seguite prima che il prodotto sia messo in funzione.  
Rispettare tassativamente l’ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale.  
Conservate le istruzioni per una consulta futura. 

Sicurezza del prodotto 
- Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un ambiente ad umidità eccessiva; 
- Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all’interno dell’apparecchiatura; 
- Non sottoporre all’esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore 

INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE 

Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea 
Questo prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e 
riutilizzati. Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E’ possibile 
smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l’acquisto di uno nuovo, equivalente a quello da smaltire. 
Abbandonando il prodotto nell’ambiente si potrebbero creare gravi danni all’ambiente stesso. Nel caso il prodotto contenga 
delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento. Queste ultime debbono essere smaltite 
separatamente in altri contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.  
Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre 
l’apparecchio in questi contenitori. L’immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di prodotti non conformi al 
DLgs 151 del 25-07-05 (Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato. 
 

 CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD 

ISRAEL 
CROW ELECTRONIC ENGINEERING Ltd. 
12 Kineret St. Airport City 
P.O. Box 293 Ben Gurion Airport , 70100 
Tel: 972-3-9726000 
Fax: 972-3-9726001 
E-mail: support@crow.co.il  

ITALY 
DEATRONIC S.r.l. 
Sede legale e amministrativa: 
Via Giulianello 1/7, 00178 ROMA 
Tel: +39-06-7612912 
Fax: +39-06-7612601 
Sede operativa: 
Via G.B.Feroggio 10, 10151 Torino 
Tel +39 011 453 53 23 
Fax +39 011 453 70 49 
Web: www.crowitalia.com  
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Batterie compatibili: 
VARTA CR123A 

GP CR123A 
Duracell DL123A 
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